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/ . l . ,.a podstawie art. 1 pkt.l, ayt.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dma 14 marca 1985r. o Panstwowe.)
Inspekcji Sanitaniej (t.j. Dz.U. z '2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.
z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. l rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 gmdnia
20l7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20l7r., poz.
2294),

Sępólno Kraj., dnia 19.10.2021
Egz. nr l

20. 10, 2G21

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody m':

- 6855/2021 z dnia 20.09.2021

sporządzonymi przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o.
w Grudziądzu, pobranej do badań z sieci wewnętrznej budynku Samorządowego Przedszkola w
Sośnie, ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno

Data

poboru
'?Punkt

monitoringowy
Nr sprawozda-

nia z badań

wody

'?Zakresbadań '?Stwierdzone
przekroczenia

wartoŚci

1. ?09.09.2021 ? Natryskprzysalil 6855/2021
grupy I

Legionella Sp. brak

Opis próbki: woda uzdatniona
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stwierdza

brak skażenia wody bakteriami Legionella sp.

Jakość wody ciepłej (kod próbek 6855/WB/09/202 1) w zakresie obecności bakterii Legio-
nella sp. nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.

Wyk. w l egz.

Otrzymują:

1.

2.

3.

Gmina Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno (sekretariat@sosno.pl) - elektronicznie
Samorządowe Przedszkole w Sośnie (sekretariat@ps.sosno.pl) - elektronicznie
A/a - egz. nr l

Do wiadomoŚci:

4. NHD w miejscu - egz. nr 2
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