
PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SE;PÓLNIE KRAJEŃSKIM

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.8.4.2022 Sępólno Kraj., dnia 19. 10.2022
Egz. nr 2

77.10 m'»I/

l
f

p-i1,...s,..:,.)t,.,.=,:.2CENA JAKOSCI WODY

podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.
Dz.U. z 2020r., poz.2028) oraz F3 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Mixiistra Zdrowia z dnia 7 grudnia
201 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SF,PÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- L.905l .:2. 125. 1.2022/LM z driia 22.09.2022r.
- L.9051.2. 125.2.2022/LM z dnia 22.09.2022r.
- L.9051 .2. 17. 1.22/LF z dnia 22.09.2022r.
- L.905 1.2. 17.2.22/LF z dnia 03. l0.2022r.

sporządzonych przez Dział Laboraioryjiiy Wi:jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz sprawozdania z badań wody nr:

- S2593/2022 z dnia 11.10.2022 r.
- S2594/2022 z dnia 11.]0.2022 r.

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z
o.o., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po stwierdzonym przekroczeni?i mikrobiologicziiym
z wodociągu publicznego w Przepałkowie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Sośnie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W sąpócxie KRAJ.

ul T. Kościuszki 28, 89-400 Sępi'lno Kraj.
sekrełariatpsse.sepolnoktajenskJz,sanepid.qov.pl yi?.qov.pl%eb/ps(ie-sepolno-krajenskie
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Data po-
boru

Punkt monitorin-

gOlV'5/
Nr sprawozdania z

badań wody
?Zakresbadan ?Slwierdzoni

przekrocze?
nia vvartoĆsc

i. l 19.09.2022 Szkoła

sv Przepałkowo
L.905 1.2. 125.1.2022/LMI Parainetry grupy Ai B do rozporzą-

dzenia MZ z dnia 07. 12.20l7r. w
L.9051.2.l25.2.22fLF l sprawiejakościwodyprzeznaczonej

do spożycia przez !udzi (Dz.U. z
20l7r., poz. 2294)

bakterie

grupy coli
2 jtk/100 m

barwa 25

mg/l Pt

2.

19.09.2022 ZGKSośno iL.9o51.:>.t:>5.2.2o»x/Ly
L.9051.2.l25.l.22/LF

Parametry grupy A do rozporządze-
nia MZ z dnia 07.l2.20l7r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz.U. z 20l7r.,i
poz. 2294)

bakterie

grupy coli
2 jtk/100 ml

barwa 25

mg/1 Pt

3. Il. 10.2022

4, ill.lO.2022

Szkola

w Przepalkowo

ZGK Sośno

S2593/2022

S2594/2022

bakterie grupy coli
Escherichia coli

Enterokoki

Ogólna liczba mikroorganizmów w
22oC

bakterie grupy coli
Escherichia coli

Enterokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w

22oC

'?brak

?brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów
stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi
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Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Przepałkowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępól-
nie Kraj. stwierdził przydatno:"ć wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadaiiych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda speł-
nia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
201 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r. poz. 2294).
Podwyższona wartość parametryczna barwy jest cecha charakterystyczna wody pochodzącej z tego
wodociągu.

Ocena niiiiejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzą-
dzenia.
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Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

L
2.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, ul. Nowa 9, 89-4]2 Sośno - egz. nr 1
A/a - egz. nr 2

Do wiadomosci:

1. WójtSośna-elektroniczriie(sekretariat@sosno.pl)
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