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POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SE;PÓLNIE KRAJEŃSKIM

Sępólno Kraj., 1 7.01 .2023r.

Znak sprawy: N.HŚ.9022.30.3.2023

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Sośno w 2022 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r., poz.2294) przesyła informacj«; dotyczącą oceny jakości
wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2022r.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy Sośno pochodzi z
trzech u3e;c wód podziemnych w Przepałkowie, Sitnie i Rogalinie opartych każda na dwóch lub

trzech studniach głębinowych. Wody czerpane z czwartorzędowych poziomów wodonośnych
charakteryzują się stosunkowo dobrą jakością, ale z powodu ponadnormatywnej zawartości
związków żelaza i manganu wymagają uzdatniania.

Na ww. ujęciach funkcjonują stacje uzdatniana, które są wyposażone w urządzenia do
natleniania, filtracji, retencjonowania i wtłaczania wody do sieci.

Stan sanitarno-techniczny stacji uzdatniania w Przepałkowie i Sitnie nie budził zastrzeżeń.

Uchybienia natury sanitarno-technicznej stwierdzono w Stacji Uzdatniania Wody w Rogalinie. W
związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi stanu pomieszczeń i urządzeń oraz
nałożoną decyzją administracyjną nakazującą podjęcie działań naprawczych, administrator wodo-
ciągu poinformował o podjęciu decyzji o kompleksowej modernizacji i przebudowie stacji.

Studnie na ujęciach wodociągowych są właściwie oznakowane, zabezpieczone przed
dostępem osób nieupoważnionych oraz monitorowane.

Jakość wody dostarczana konsumentom kontrolowana była z częstotliwością zgodną z
obowipującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Do badań lalioratoryjnych w ramach kontroli
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urzędowej pobrano 13 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci
rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów
bakteriologicznych i fizykochemicznych. Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej
przez przedsiębiorstwo 18 próbek. Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań
stwierdzono, iż woda dostarczana przez ww. wodociągi odpowiadała wymaganiom ww.
rozporządzenia.

Stan na dzień 31.l2.2022r.
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W 2022r. stwierdzono przekroczenia jedynie w jednym wodociągu:

Wodociągu publicznego w Przepałkowie:

- Dwukrotnie w ciągu roku stwierdzono krótkotrwałe przekroczenia mikrobiologiczne
wody. W próbkach wody pobranych w marcu i wrześniu stwierdzono obecność pojedyn-
czych bakterii z grupy coli. Badania kontrolne przeprowadzone po wprowadzeniu na-
tychmiastowej dezynfekcji nie potwierdzźły skażenia mźkrobźologicznego.
- Dodatkowo w siedmiu próbkach wody po5rarxych w ciągu całego 2022 roku z sieci tego
wodocźągu stwźerdzono nźewłaścźwą barwę. Niewłasciwa barwa jest cechą charaktery-
styczną wody pochodzącej z tego wodociągu, niezwiązaną z występowaniem źnnych pa-
rametrów mogących mieć na nią wpływ (stężeriie żelaza i manganu na bardzo niskim po-
ziomie, często ponźżej metody oznaczania).

W wodociągu publicznym w Rogalinie i Sitnie żadnych przekroczeń badanych parametrów nie
stwierdzono. Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie
wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy
reakcją niepożądaną związaną z jej spoż?yqjem ze strony mieszkańców gminy Sośno.
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